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VMC Individual - Viviendas
Soler & Palau modelo Flexeo (bajo perfil)

Modelo de alta eficiencia (94 %)

CLIMATIZACIÓN + ACS

VENTILACIÓN VIVIENTAS + VENTILACIÓN ESPACIOS COLECTIVOS

x3 UTAE - Espacios colectivos
Con recuperador de calor

ESQUEMA VENTILACIÓN - VIVIENDA COMPACTA

ESQUEMA CLIMATIZACIÓN - VIVIENDA COMPACTA

P2

Boca impulsión

Boca expulsión

Shunt admisión

Shunt descarga exterior

Unidad interior modelo Flexeo

Fancoil

Conducto impulsión

Conducto retorno

Rejilla de extracción

Rejilla de admisión

Tubería calefacción

Tubería refrigeración
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