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SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. PROTECCIÓN ACTIVA  E INTERVENCIÓN
DE BOMBEROS. SI-4 y SI-5.

PANDORA ·  REGENERACIÓN URBANA DE  LA REAL  FÁBRICA DE  ART I LLER Í A DE  SEVI LLA
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D E T E C C I Ó N  D E  I N C E N I O S P R O T E C C I Ó N  C O N T R A  I N C E N D I O S

DETECTOR DE HUMOS ÓPTICO PUNTUAL

DETECTOR DE HUMOS ÓPTICO LINEAL

DETECTOR DE LLAMAS UV+IR

PULSADOR MANUAL DE ALARMA COLOCADO BAJO VENTANA CUANDO SEA
NECESARIO (+1.20M)

SIRENA DE ALARMA ELECTRÓNICA. INSTALACIÓN EXTERIOR

SIRENA DE ALARMA ELECTRÓNICA. INSTALACIÓN INTERIOR

CENTRAL ANALÓGICA DE DETECCIÓN

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO ABC (21A-113B)

BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA

CENTRO DE EXTINCIÓN (pulsador+extintor+BIE)

TOMA DE FACHADA

HIDRANTE EXTERIOR SITUADO EN VÍA PÚBLICA JUNTO A NÚCLEO
EPP3

BIE 25mm

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN NOTAS/MATERIALES SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN NOTAS/MATERIALES

I N T E R V E N C I Ó N  D E  B O M B E R O S

ESPACIO INTERVENCIÓN BOMBEROS

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN NOTAS/MATERIALES

RADIO Y DIRECCIÓN DE DISPERSIÓN DE OCUPANTES

SEÑALIZACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS A RECINTO

ACCESO BOMBEROS POR FACHADA

SEÑALIZACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS A RECINTO
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