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COTAS EN METROS

31
INSTALACIONES. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN. VENTILACIÓN
APARCAMIENTO.

PANDORA ·   REGENERACIÓN URBANA DE LA REAL  FÁBRICA DE  ART I LLER ÍA DE  SEVI LLA

L E Y E N D A  D E  I N S T A L A C I O N E S  D E  A B S T E C I M I E N T O  Y  E V A C U A C Ó N  D E  A G U A S

V E N T I L A C I Ó N

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN NOTAS/MATERIALES
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SECCIÓN CENTRAL. ESQUEMA DE PRINCIPIO RED DE 2 TUBOS -  2 BOMBAS DE CALOR

BOMBA DE CALOR 2

C L I M A T I Z A C I Ó N

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN NOTAS/MATERIALES

TUBERÍA RED HIDRÓNICA CALOR/FRIO IDA

FC

De acero con aislamiento elastomérico

TUBERÍA RED HIDRÓNICA CALOR/FRIO RETORNO De acero con aislamiento elastomérico

MONTANTE RED HIDRÓNICA CALOR/FRIO RETORNO

PONTANTE RED HIDRÓNICA CALOR/FRIO RETORNO

FANCOIL DE CLIMATIZACIÓN UNIZONA

CONDUCTO RECTANGULAR DE CLIMATIZACIÓN EXTRACCIÓN

CONDUCTO RECTANGULAR DE CLIMATIZACIÓN IMPULSIÓN

CONDUCTO VERTICAL SALIDA A CUBIERTA

CONDUCTO RECTANGULAR DE VENTILACIÑON  IMPULSIÓN

CONDUCTO VERTICAL SALIDA A CUBIERTA

CONDUCTO RECTANGULAR DE VENTILACIÓN EXTRACCIÓN

CONDUCTO RECTANGULAR DE CLIMATIZACIÓN IMPULSIÓN

CONDUCTO RECTANGULAR DE CLIMATIZACIÓN EXTRACCIÓN

Conducto rectan. Aislameinto fibra de vidrio. Climaver
A2 PLUS
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CONDUCTO RECTANGULAR DE VENTILACIÓN EXTRACCIÓN

CONDUCTO RECTANGULAR DE VENTILACIÓN EXTRACCIÓN

CONDUCTO VERTICAL SALIDA A CUBIERTA

CONDUCTO RECTANGULAR DE VENTILACIÓN GARAJE

CAJA VENTILACIÓN IMPULSIÓN

CAJA VENTILACIÓN EXTRACCION

CONDUCTO VERTICAL SALIDA A CUBIERTA

CONDUCTO RECTANGULAR DE VENTILACIÓN GARAJE

REJILLA IMPULSIÓN DE CLIMATIZACIÓN MEDIANTE FANCOIL Difusor lineal de dos vías DFLI 2V

REJILLA EXTRACCIÓN DE CLIMATIZACIÓN MEDIANTE FANCOIL

REJILLA DE IMPULSIÓN DE VENTILACIÓN MEDIANTE UTAE

REJILLA DE EXTRACCIÓN DE VENTILACIÓN MEDIANTE UTAE

UTA  P7- VENT Y CLIMA P0-P1 UTAE P7-  VENT P2-P6

FC  P6 - AULA4 FC  P6 - AULA5 FC  P6 - AULA6 FC  P6 - AULA7 FC  P6 - MICRO

FC  P5 - AULA4 FC  P5 - AULA5 FC  P5 - AULA6 FC  P5 - AULA7 FC  P5 - AULA TEORICA

FC  P4 - AULA4 FC  P4- AULA5 FC  P4 - AULA6 FC  P4- AULA7 FC  P4 - ESTUDIO FC  P4 - DESCANSO

FC  P3 - AULA4 FC  P3- AULA5 FC  P3 - AULA6 FC  P3- AULA7 FC  P3 - AULA TEORICA FC  P3 -  AULA TEORICA

FC  P2 - AULA4 FC  P2- AULA5 FC  P2 - AULA6 FC  P2- AULA7 FC  P2 - DEPARTAMENTO FC  P2 - DEPARTAMENTO
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BOMBA DE CALOR 3
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FC
20,30 kW
-21,15 kW

FCFC
20,30 kW
-21,15 kW

35 x3250 x30

50 x30

50 x3050 x30 30 x16,5

Difusor lineal de dos vías DFLI 2V

Difusor lineal de dos vías DFLI 2V

Difusor lineal de dos vías DFLI 2V

Conducto rectan. Aislameinto fibra de vidrio. Climaver
A2 PLUS
Conducto rectan. Aislameinto fibra de vidrio. Climaver
A2 PLUS
Conducto rectan. Aislameinto fibra de vidrio. Climaver
A2 PLUS
Conducto rectan. Aislameinto fibra de vidrio. Climaver
A2 PLUS
Conducto rectan. Aislameinto fibra de vidrio. Climaver
A2 PLUS
Conducto rectan. Aislameinto fibra de vidrio. Climaver
A2 PLUS
Conducto rectan. Aislameinto fibra de vidrio. Climaver
A2 PLUS

Conducto rectan. Aislameinto fibra de vidrio. Climaver
A2 PLUS
Conducto rectan. Aislameinto fibra de vidrio. Climaver
A2 PLUS
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A2 PLUS
Conducto rectan. Aislameinto fibra de vidrio. Climaver
A2 PLUS
Conducto rectan. Aislameinto fibra de vidrio. Climaver
A2 PLUS
Conducto rectan. Aislameinto fibra de vidrio. Climaver
A2 PLUS

35 x3250 x30

Difusor lineal de dos vías DFLI 2VDifusor lineal de dos vías DFLI 2V

Difusor lineal de dos vías DFLI 2V Difusor lineal de dos vías DFLI 2V
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Difusor lineal de dos vías DFLI 2V Difusor lineal de dos vías DFLI 2V Difusor lineal de dos vías DFLI 2V

Difusor lineal de dos vías DFLI 2V Difusor lineal de dos vías DFLI 2V Difusor lineal de dos vías DFLI 2V

q=315 dm³/h q=315 dm³/h q=315 dm³/h

q=1000 dm³/h q=1000 dm³/h q=1000 dm³/h

q=315 dm³/h q=315 dm³/h q=315 dm³/h

q=1000 dm³/h q=1000 dm³/h q=1000 dm³/h

30 x16,535 x2850 x 30

35x2025 x18,520 x 15

35x2025 x18,520 x 15

35x2025 x18,520 x 15

35x2025 x18,520 x 15

q=1500 dm³/h q=1500 dm³/h
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