
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
FUSIBLES: 250 A
CONTADORES DE REACTIVA Y ACTIVA

ACOMETIDA: 3x120/70mm2Al
Tetrapolares Ent.Bajo Tubo D=160 mm 25 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-Al(AS)

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 250 A,IV
Térmico regulable.Ireg: 212 A; PdeC:15 kA; Curvas B,C20 A, C

P. de C.:15 kA
Limitador sobretensión

G

DERIVACION INDIVIDUAL: 4x70+TTx35mm2Cu
Unipolares Bandeja Perf. 100x60 mm 15 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS)
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MONTANTE DE DERIVACIÓN
INDIVIDUAL HACIA PLANTA
PLANTA (CONEXIÓN CON CG)

DERIVACIÓN INDIVIDUAL

ARMARIO DE CUADRO DE
PLANTA SÓTANO

MONTANTE DE DERIVACIÓN
INDIVIDUAL HACIA PLANTA
SÓTANO

HACIA SUMINISTRO DE SOCORRO
GRUPO ELECTRÓGENO

HACIA CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN

MONTANTE HACIA AULA DE
DANZA DE PLANTA SUPERIOR

PLANTA SÓTANO

PLANTA BAJA

ENTREPLANTA

PLANTA TIPO

PLANTA TERCERA

PLANTA CUBIERTA

BAJADA A PLANTA
SÓTANO HACIA
ARMARIO DE PLANTA

HACIA ACOMETIDA

37,68

9,
5

9,
11

9,
13

2x1.5mm² XLPE

2x1.5mm² XLPE

2x1.5mm² XLPE

2x1.5mm² XLPE

2x1.5mm² XLPE

2x1.5mm² XLPE

2x1.5mm² XLPE

3x
 6

40
m

m
² C

u+
 1

85
m

m
² C

u

3x 640mm² Cu+ 185mm² Cu

PLANTA BAJA

ENTREPLANTA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

PLANTA TERCERA

PLANTA CUARTA

CUADRO
BT

CAtCAtCPCP

CUADRO
BT

GRUPO
ELECTRÓGENO

CPM

ESQUEMA GENERAL DE ELECTRICIDAD

ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN

ESQUEMA INSTALACIÓN CCTV

ESQUEMA INSTALACIÓN TELECOMUNIC.

TABLA DE CUADROS PARCIALES SUMIN. NORMAL/SOCORRO
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