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(" BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA 25 MM

SECTORIZACION
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/ SECTOR 5_APARTAMENTOS PLANTA SEGUNDA 821,34 m2
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LA SECTORIZACION DEL EDIFICIO SE HARA SEGUN LA CATALOGACION DE USOS DE LOS DIFERENTES ESPACIOS SEGUN EL CTE - DB

\ \

-S| . EL USO PRINCIPAL DEL EDIFICIO, DADO SU CARACTER HIBRIDO, SERA RESIDENCIAL PUBLICO, JUNTO A LOS DEMAS USOS,
ASOCIADOS A LOS SECTORES DE SERVICIO, EN PLANTA BAJA.

EL EDIFICIO SE DIVIDIRA EN 5 SECTORES DE INCENDIOS DIFERENTES Y CONTARA CON ESCALERAS COMPARTIMENTADAS. LOS LOCALES
DE RIESGO BAJO, DONDE SE UBICAN EL CENTRO DE TRANSFORMACION Y LA CALDERA SE SITUAN EN PLANTA BAJA. TAMBIEN SON
LOCALES DE RIESGO LOS CUARTOS DE BASURA SITUADOS EN PLANTA BAJA Y EN LA PRIMERA, YA QUE TIENEN UNA SUPERFICIE MENOS
A LOS | 5 M2.

LA ALTURA DEL EDIFICIO DETERMINARA LA RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS INDICADOS EN LA TABLA | .2. Su
MAXIMA ALTURA ES DE |1 4, 62M.
I
PLANTA PRIMERA U PLANTA PRIMERA
ESCALA | /750

PLANTA SEGUNDA
ESCALA | /750

ESCALA /250

Asi, LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS DEBEN SER El 60 Y LAS PUERTAS El 230-C5, YA QUE NUESTROS MUROS TIENEN UN TIEMPO
DE RESISTENCIA EL FUEGO DE 60, Y EN LAS PUERTAS SERIA LA MITAD, 30.

CAROLINA FERRERA SUANZES P |8 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 1 g
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