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Marta García Torres

E_1 - G.E.
(39,73 m²) L.R.E.B

C_2 - C.E.3
(33,73 m²)

AS_2 - C.P.
(78,50 m²)

P.C.I_1 - C.BIES
(34,33 m²)

P.C.I_2 - C.ROC
(17,42 m²)

AS _1 - G.P.
(18,65 m²)

C_2 - C.E.2
(46,16 m²)

C_2 - C.E.1
(52,97 m²)

S_1 - S.A.2
(18,84 m²)

S_1 - S.A.3
(19,90 m²)

S_1 - S.A.1
(23,10 m²)

V_1 - V.G.1
(13,70 m²)

V_1 - V.G.2
(28,16 m²)

AS_4 - D.R.
(13,79 m²)

E_2 - C.T.
(15,40 m²) L.R.E.B

E_3 - C.C.
(11,79 m²) L.R.E.B

E_4 - C.G.
(6,44 m²) L.R.E.B

SEG - C1
(10,92 m²)

T1 - R.P.
(2,50 m²)

T2 - R.E.
(4,33 m²)

L.R.E.B_1
(20,59 m²)

L.R.E.B_2
(11,90 m²)

SEG - C3
(4,89 m²)

SEG - C1

SEG - C2
(14,60 m²)

T1 - R.P.
(2,12 m²)

T2 - R.P.
(2,45 m²)

T2 - R.P.
(1,40m²)

T2 - R.P.
(1,40m²)

T2 - R.P.
(2,45 m²)

T2 - R.P.
(1,40m²)

T2 - R.P.
(1,40m²)

C_2 - MAQ

AS_3 - AFS/ACS
(12,82 m²) L.R.E.B

C_2 - MAQ C_2 - MAQ

C_2 - MAQ
(10,55 m²)

AS_3 - AFS/ACS
Captadores solares

AS_3 - AFS/ACS
(12,82 m²) L.R.E.B

AS_3 - AFS/ACS
Captadores solares

AS_3 - AFS/ACS
(12,82 m²) L.R.E.B

AS_3 - AFS/ACS
Captadores solares

C_2 - MAQ
(10,55 m²)

C_2 - MAQ
(10,55 m²)

LEYENDA EVACUACIÓN

Salida del edifcio *

Salida de planta *

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo

Origen de evacuación

Punte recorrido alternativo

SE

SP

L.R  hatsa SE 9,48m  < 50m = Texto indicador de longitud de recorrido

L.R.A  9,48m  < 50 m = Texto indicador de longitud de recorrido
alternativo

*Señales con señalización de dirección de evacuación y de
salida de emergencia

Zona acceso de bomberos

Acceso a terraza bomberos

ZR Zona de refugio para personas con movilidad reducida

XX Ocupación

LEYENDA LOCALES Y ESPACIOS TÉCNICOS

SECTOR 1  (Aparcamientos )  Superficie: 2.092,47 m²

SECTOR 2 (Zona pública ) Superficie: 1.588,30m²

SECTOR 4 (Vivienda 1 planta primera)  Supf. 1.258,46 m²

SECTOR 5 (Vivienda 2 planta primera) Supf. 1.276,78m²

SECTOR 6 (Vivienda 3 planta primera) Supf. 1.205,16 m²

SECTOR 5 (Vivienda 5 planta segunda) Supf. 1.276,78 m²

SECTOR 6 (Vivienda 6 planta segunda) Supf. 1.205,16 m²

SECTOR 4 (Vivienda 4 planta segunda) Supf. 1258,46 m²

SECTOR 3 (Zona Asistencial ) Superficie: 768,71m²

LEYENDA LOCALES Y ESPACIOS TÉCNICOS

AFS/ACS
AS_1 - Grupo de presión
AS_2 - Cuarto  instalación piscina
AS_3 - Cuarto ACS *
AS_4 - Depósito de riego

ELECTRICIDAD
E_1 - Grupo de electrógeno*
E_2 - Centro de transformación*
E_3 - Cuarto de la compañía *
E_4 - Cuadro general*

SEGURIDAD Y CONTROL
SEG_C1 - Recepción principal
SEG_C2 - Garita de seguridad
SEG_C3 - Recepción Asistencial
SEG_C4 - Recepción Gimnasio

TELECOMUNICACIONES
T1 - Repartidor edificio y planta
T2 - Repartidor planta

VENTILACIÓN

V_1 - Ventilación garaje 1
V_1 - Ventilación garaje 2
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
C_2 - Equipos de climatización y ventilación 1
C_2 - Equipos de climatización y ventilación 2
C_2 - Equipos de climatización y ventilación 3

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL

L.R.E.B 1 - Cocina cafetería (Riesgo E. Bajo)*
L.R.E.B 2 - Cocina comedor (Riesgo E. bajo)*

HUECO VERTICAL (paso de instalaciones)

PROTECCIÓN CONTRA INCENCIOS

PCI_1 - Cuarto de BIEs
PC2_2 - Cuarto rociadores

(*  Locales de riesgo especial)

SANEAMIENTO

S.A_1 - Sala de arquetas 1
S.A_2 - Sala de arquetas 2
S.A_2 - Sala de arquetas 3

Extintor CO2 con señalización

Extintor polvos ABC con señalización

BIEs Pulsador y alarma

Hidrante

LEYENDA PROTECCIÓN ACTIVA (INCENDIOS)

Acceso camión de bomberos

Deposito de BIEs

Grupo de presión

Detector térmicoDetector monóxido

Llave de paso

Retenedor de puertas

Alcance agua (máx. 5 m)

Recorrido mangera (máx. 20 m)
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L.R  34,43m  < 35 m
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SECTOR 1 Aparcamientos
(2.092,47m²)

SECTOR 2
Zona pública
(1.588,30m²)

SECTOR 3
Zona Asistencial

(768,71 m²)

SECTOR 4 V1_P1
(1.258,46 m²)

SECTOR 5 V2_P1
(1.276,78 m²)

SECTOR 6 V3_P1
(1.205,16 m²)

SECTOR 3 V1_P2
(1.237,60 m²)

SECTOR 4 V2_P2
(1.237,60 m²)

SECTOR 5 V3_P2
(1.152,80 m²)

Planta sótano

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

Planta cubierta

LOCALES DE INSTALACIONES PROTECCIÓN ACTIVA/ PROTECCIÓN PASIVA SECTORIZACIÓN

Planta sótano

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

Planta sótano

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

Trazado agua fria

LLave de corte

Válcula de retención

Filtro de instalación general

Contador

Grifo de comprobación

LEYENDA FONTANERIA

Llave de registro

Depósito previo

Acometida

Equipo de bombeo

Llave de corte general

Depósito de presión

Grifo de vaciado

Manguito antivibratorio

LEYENDA ACS

Sist. de control

Vaso de expansión

BIEs

Captador solar

Agua caliente

Agua fria

Red invertida

Toma de agua

Válvula de corte agua caliente

Válvula de corte agua fria

Intercambiador (planta)

Montante agua fria

Montante agua caliente

Montante red invertida

Contador de agua

Acometida

Red Urbana

A
1.00%

LH Limahoya

Pendiente paño

Evacuación agua

LEYENDA SANEAMIENTO

Trazo LH/LT

Shunt (con contrapendiente)

Montante residual

Montante pluvial

Sumidero cubierta

Desviación a bajante

Red pluvial

Red residual

Red residual techo

Red pluvial techo

Proyección sumidero Arqueta de paso

Arqueta de bombero

Arqueta separadora
de grasa

Arqueta sumideroLT Limatesa

Red enterrada

Red colgada

Red urbana

Pozo de bombeo
de agua de drenaje
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1.30%
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COTA +9.23 m
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2.67%

1.40%

2.37%

1.65%

1.65%

2.37%

2.60%

1.00%

1.00%

2.47%

2.45%

3.40%

3.40%

2.45%

2.00%

3.40%

3.40%

2.00%

4.37%

4.37%

4.37%

4.37%

2.30%

4.37%

4.37%

2.90%

2.00%

4.37%

4.37%

2.00%

2.73%

4.37%

4.37%

2.73%

LT
LT

LT
LT

LT
LT

LT
LT

LT
LT

LT
LT

LT
LT

LT
LT

LT
LT

LT
LT

LHLH

LHLH

LHLH

LHLH

LH

LH

LH

LH

LTLTLTLT

LHLH

LH

LH

LH LH

LH LH

LHLH

LHLH

QTM
Supf.: 80, 23 m²
COTA +9.23 m
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PLANTA SEGUNDA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SÓTANO

PLANTA CUBIERTA

PLANTA BAJA

DEPÓSITO SOLAR DEPÓSITO
AUXILIARINTERCAMBIADOR

CAPTADORES SOLARES

CALDERA

Grifo en cubierta

Grifo en garaje

Depuradora piscina

ACOMETIDA LLAVE DE REGISTRO ARQUETA CON LLAVE
DE CORTE GENERAL

GRUPO DE PRESIÓN

BY-PASS

DEPÓSITO
PREVIO

V3_P2 ( 6 habitaciones , Cocina, Aseo Común, Lavandería )

V3_P2 ( 6 habitaciones , Cocina, Aseo Común, Lavandería )

Asistencial ( 1 habitacion , 1 Baño geriatrico, Enfermeria)

Unidad de respiro  ( 2 habitaciones )

Zona de servicio ( Aseo común, Comedor, Riego)

PLANTA SEGUNDA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SÓTANO

PLANTA CUBIERTA

PLANTA BAJA

V2_P2 ( 7 habitaciones , Cocina, Aseo Común, Lavandería )

V2_P1 ( 7 habitaciones , Cocina, Aseo Común, Lavandería )

Zona de servicio ( Aseo común, Riego)

PLANTA SEGUNDA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SÓTANO

PLANTA CUBIERTA

PLANTA BAJA

V1_P2 ( 6 habitaciones , Cocina, Aseo Común, Lavandería )

V1_P1 ( 6 habitaciones , Cocina, Aseo Común, Lavandería )

Zona de servicio ( Aseo común, Cafetería, Gimnasio)
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DEPÓSITO SOLAR DEPÓSITO
AUXILIARINTERCAMBIADOR

CAPTADORES SOLARES

CALDERA
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Leyenda:

1_Llave de corte general
2_Filtro retenedor de residuos
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4_Grifo de comprobación
5_Válvula de retención
6_Llave de salida
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