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CURSO 20/21

P.F.C. E.T.S.A. SEVILLA

GUILLERMO E. DELGADO VALERA

ESQUEMA DE PRINCIPIO PLANTA PRIMERA (+132,95 m)

PLANTA BAJA (+129,15 m)

AMPLIACIÓN DE VIVIENDA

SISTEMA DE CAPTADORES SOLARES EN CUBIERTA
(BLOQUE NORTE, +140,25 m)

0 m

ESCALA 1:250

5 10 20

ESCALA 1:100

0 m 2.5 5

+131.0 m

+129.0 m

+132.0 m

+129.1 m

+130.0 m

+130.3 m

+129.15 m

+129.3 m

+132.95 m

+132.9 m

+132.95 m

+129.1 m

+131.6 m

+130.3 m

+132.95 m

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

PLANTA CUBIERTA

Vivienda 8

Vivienda 1

Vivienda 9

Vivienda 2

Vivienda 10

Vivienda 3

Vivienda 11

Vivienda 4

UNIDAD EXTERIOR 4
VRF EXPANSIÓN DIRECTA
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Vivienda 7

UTAE ACTIVA BAJO PERFIL 1
(Falso techo gimnasio)

UTAE ACTIVA BAJO PERFIL 2
(Falso techo zona médica)

UTAE ACTIVA BAJO PERFIL 3
(Falso techo colmado)

UTAE ACTIVA BAJO PERFIL 4
(Falso techo peluquería)

UTAE ACTIVA BAJO PERFIL 5
(Falso techo restaurante)

UTAE ACTIVA BAJO PERFIL 6
(Falso techo biblioteca)

UTAE ACTIVA BAJO PERFIL 7
(Falso techo lavandería)
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LEYENDA

Abertura de admisión

Abertura de paso

Rejilla de extracción

Extracción mecánica en falso techo

Campana de extracción

Conducto de extracción de campana

Conducto de extracción vivienda

Rejilla de impulsión

Unidad �po split

Unidad �po conducto

Canalización frigorífica ver�cal

Unidad interior �po Case�e

Conducto ven�lación Z. comunes: Extracción

Conducto ven�lación Z. comunes: Impulsión

UTAE Ac�va

Conducto Impulsión locales

Conducto extracción por fachada

Conducto extracción locales

Conducto impulsión por fachada

Rejilla de retorno por plenum

Conexión con bajante residual

Canalización frigorífica horizontal

+140.25 m

UTAE VRF

VRF

VRF


