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LEYENDA TELECOMUNICACIONES LEYENDA PUESTA A TIERRA Y RAYO

ARQUETA
Luminaria LED_1 Básica lineal estanca

Luminaria LED_2 Artemide Castore Calice 42

Luminaria LED_3 Iguzzini Isola suspensión.

Aplique de pared_Iguzzini Walky

Punto de luz estanco_Iguzzini Walky

Conmutador

Interruptor

Detector de movimiento

Base enchufe 16A

Base enchufe estanca 16A

Base enchufe 25A

Montante red de distribución

Recorrido de evacuación

Recorrido de evacuación

Recorrido de evacuación

Recorrido de evacuación

Rencinto de Inst. de
Telecomnunicaciones Inferior

Arqueta de red pública

Arqueta de telecomunicaciones

Repetidor de planta

Registro de terminación de red

Arqueta de registro

Cableado enterrado

Cableado por techo

Rencinto de Inst. de
Telecomnunicaciones Único

Rencinto de Inst. de
Telecomnunicaciones Superior

Arqueta de registro red enterrada

Punta Captadora Franklyn

Pararrayos de punta

Red Enterrada Puesta Tierra

CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN

(2 Trafos)

RED DE BAJA
TENSIÓN

Acometida_1

2 x (3x240/95mm2  Al)

C.G.P_1
C.G.P. 9-250 BUC

C.G.P_2
C.G.P. 9-250 BUC

Línea General (L.G.A)

Cu XLPE 2 x (4x240mm2 + 125mm2)
Tubo Ø200mm

Línea General (L.G.A)

Cu XLPE 2 x (4x240mm2 + 125mm2)
Tubo Ø200mm

CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES_1

BLOQUE COMUNITARIO

x18 VIVIENDAS

x1 GARAJE

SISTEMAS GENERALES
(Alumbrado zonas comunes, instalaciones...)

x1

x1

BLOQUE PÚBLICO

x13 VIVIENDAS

x1 INVERNADERO HIDROPÓNICO

SISTEMAS GENERALES
(Alumbrado zonas comunes, instalaciones...)

x1

x1

CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES_2

D.I

D.I

D.I

D.I

D.I

D.I

D.I

D.I

LIMITADOR DE SOBRETENSIÓN:
20A,C; PdeC=15kA.

Alumbrado

Tomas

Cocina

Lavavajillas

Climatización

IM 16 A

IM 25 A

IM 20 A

IM 10 A

ID
40 A 60 mA

ID
40 A 30 mA

IGA 40 AICP

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN VIVIENDA
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ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES/// E: 1:250

PLANTA SÓTANO///-3,5m 

PLANTA BAJA///± 0,0m 

PLANTA TERCERA///+ 10,5m 

PLANTA SEXTA///+ 19,5m 

ESQUEMAS UNIFILARES ELECTROTECNIA

ESQUEMA ELECTROTECNIA  VIVIENDA TIPO E 1:75 

ESQUEMA ELECTROTECNIA  VIVIENDA TIPO E 1:50 


