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PLANTA PRIMERA (+4.58)

PLANTA BAJA (+0.50)

PLANTA SÓTANO (-4.08)

LEYENDA SECTORES DE INCENDIO ESPACIOS Y SALAS TÉCNICAS

TIPOLOCAL RIESGO SUP.
L1 OTRAS INSTALACIONES OTROS NINGUNO 103,73 m2
L2 MAQUINARIA ASCENSOR ELECTRICIDAD BAJO 42,27 m2
L3 OTRAS INSTALACIONES OTROS NINGUNO 94,70 m2
L4 OTRAS INSTALACIONES OTROS NINGUNO 148,03 m2
L5 ALMACENAMIENTO MANTENIMIENTO MEDIO 86,72 m2
L6 ALMACENAMIENTO MANTENIMIENTO MEDIO 80,17 m2
L7 MAQUINARIA ASCENSOR ELECTRICIDAD BAJO 61,32 m2
L8 OTRAS INSTALACIONES OTROS NINGUNO 37,77 m2
L9 OTRAS INSTALACIONES OTROS NINGUNO 46,83 m2
L10 OTRAS INSTALACIONES OTROS NINGUNO 59,15 m2
L11 ALMACENAMIENTO MANTENIMIENTO BAJO 56,85 m2
L12 ALMACENAMIENTO MANTENIMIENTO BAJO 55,30 m2
L13 OTRAS INSTALACIONES OTROS NINGUNO 71,61 m2

SECTOR DE INCENDIO 2. USO: RESIDENCIAL PÚBLICO

SECTOR DE INCENDIO 3. USO: ADMINISTRATIVO

SECTOR DE INCENDIO 4. USO: PÚBLICA CONCURRENCIA

SECTOR DE INCENDIO 5. USO: RESIDENCIAL PÚBLICO

SECTOR DE INCENDIO 6. USO: PÚBLICA CONCURRENCIA

SECTOR DE INCENDIO 1. USO: APARCAMIENTO

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL

SUPERFICIE: 1950,08 m2 < 2.500 m2

SUPERFICIE: 1995,61 m2 < 2.500 m2

SUPERFICIE: 809,66 m2 < 2,500 m2

SUPERFICIE: 515.69 m2 < 2,500 m2

SUPERFICIE: 105,93 < 2,500 m2

SUPERFICIE: 3220,58 m2

E.P. VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA
E.P. ESCALERA PROTEGIDA
E.E.P. ESCALERA ESPECIALMENTE

PROTEGIDA
L0 LOCAL TÉCNICO
P1 PUERTA DE PASO EI2 30-C5
P2 PUERTA DE PASO EI2 45-C5
P3 PUERTA DE PASO EI2 60-C5

RESISTENCIA AL FUEGO EI-90
RESISTENCIA AL FUEGO EI-120
RESISTENCIA AL FUEGO EI-180

RESISTENCIA AL FUEGO < EI-60

TIPOLOCAL RIESGO SUP. TIPOLOCAL RIESGO SUP.

L14 OTRAS INSTALACIONES OTROS NINGUNO 28,78 m2
L15 CUARTO DE BASURAS ALMACÉN RESIDUOS ALTO 61,66 m2
L16 ALMACENAMIENTO MANTENIMIENTO BAJO 24,88 m2
L17 ALMACENAMIENTO MANTENIMIENTO BAJO

16,18 m2L18 ALMACENAMIENTO MANTENIMIENTO BAJO
16,18 m2L19 ALMACENAMIENTO MANTENIMIENTO BAJO
16,72 m2L20 ALMACENAMIENTO MANTENIMIENTO BAJO

L21
L22

16,72 m2 55,18 m2L30 ALJIBE + SALA CALDERAS AFS+ACS MEDIO

L23 ALMACENAMIENTO MANTENIMIENTO BAJO 5,49 m2
L24 SALA CONTROL MONÓXIDO OTROS BAJO 16,04 m2
L25 MAQUINARIA ASCENSOR ELECTRICIDAD BAJO 5,72 m2
L26 GRUPO ELECTRÓGENO ELECTRICIDAD BAJO 62,79 m2

L27 OTRAS INSTALACIONES OTROS NINGUNO 31,60 m2
L28 MAQUINARIA ASCENSOR ELECTRICIDAD BAJO 16,77 m2
L29 GRUPO PRESIÓN BIEs PROT.INCENDIOS NINGUNO 55,18 m2

L31 OTRAS INSTALACIONES OTROS NINGUNO 38,25 m2
L32 DEPURADORA PISCINA OTROS NINGUNO 202,45 m2

5,74 m2L33 CONTADORES Y DIST. ELÉCTRICA ELECTRICIDAD BAJO
L34 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ELECTRICIDAD BAJO 14,72 m2
L35 RACK CENTRAL TELECOMUNICACIONES BAJO 21,57 m2
L36 RACK PLANTA PRIMERA TELECOMUNICACIONES BAJO 5,74 m2
L37 OTRAS INSTALACIONES OTRAS NINGUNO 14,72 m2

RESISTENCIA AL FUEGO EI-60
REI-90
REI-120
REI-180
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