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NOTA:
LA CENTRAL TELEFÓNICA MÁS CERCANA SE ENCUENTRA EN LA CALLE RUBÉN DARÍO.

LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE RED DE ALTA TENSIÓN MÁS CERCANA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DEL TARDÓN.
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Cuadro General (SN +SS)

Suministro Normal (SN): 65 cuadros Suministro Socorro (SN): 39 cuadros

CUADRO ELÉCTRICO

RPB

RPP

GRUPO
ELECTRÓGENO

ACOMETIDA M.T.

CN

CUADRO GENERAL

DERIVACIONES HORIZONTALES

CUADRO PARCIAL
DERIVACIONES VERTICALES

VENTILACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO

LEYENDA PUESTA A TIERRA

ANILLO ENTERRADO CON CONDUCTOR
ENTERRADO DE COBRE

ARQUETA DE CONEXIONES A PUESTA
TIERRA DE LOS ELEMENTOS QUE PRECISAN
PROTECCIÓN

PICA ENTERRADA

LEYENDA SEGURIDAD A LA INTRUSIÓN/CIRCUITO CERRADO DE TV

CUADRO
GENERAL

LOCAL BAJA
TENSIÓN

CAJA PORTAMECANISMOS EMPOTRADA EN PARED COMPUESTA POR:
- 2 TOMAS SHUKO 16A
- 2 TOMAS RJ45

CAJA PORTAMECANISMOS EMPOTRADA EN PARED COMPUESTA POR:
- 4 TOMAS SHUKO 16A
- 4 TOMAS RJ 45
- 1 PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO

CAJA PORTAMECANISMOS PUESTA DE TRABAJO COMPUESTA DE:
- 4 TOMAS SHUKO 16A
- 2 TOMAS RJ45

CAJA PORTAMECANISMOS EMPOTRADA EN PARED PARA WIFI:
- 1 TOMA SHUKO 16A
- 1 TOMA RJ45
- 1 PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO

17ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES_ELECTRICIDAD/PUESTA A TIERRA/TELECOMUNICACIONES/SEGURIDAD A LA INTRUSIÓN/MEGAFONÍA

LEYENDA TELECOMUNICACIONES
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C
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CUARTO DE LA COMPAÑÍA

C P Ma Mr C20kV<3m.

2 TRANSFORMADORES

CBT400V DI CBT

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN LOCAL BAJA TENSIÓN

NOTA: EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y EL CUADRO GENERAL SE UBICAN CERCA EN EL PROYECTO PARA REDUCIR COSTES DEL CABLEADO.

ESQUEMA ACOMETIDA ALTA TENSIÓN - CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROPIO - LOCAL BT
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DE P. BAJA

RPB

Cable estructurado de fibra óptica

Cable estructurado de fibra óptica

Planta Baja

Planta Primera

REPARTIDOR
DE P. PRIMERA

RPP

Derivaciones Planta Baja <90m.

Derivaciones Planta Primera <90m.

LEYENDA MEGAFONÍA

VIVIENDA TIPO (E: 1/100)
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BUCLE ANALÓGICO

DETECTOR VOLUMÉTRICO DE TECHO 360º

CONTACTO MAGNÉTICO EN PUERTA

CI

DETECTOR VOLUMÉTRICO (IR/MV)

CENTRAL DE INTRUSIÓN + COMUNICADOR TELEFÓNICO

CABLE COAXIAL DE VÍDEO
CÁMARA MINIDOMO INTERIOR
MULTIPLEXOR + GRABADOR
MONITOR CCTV
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