
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

I.DIF.IV

GE 20 kVA

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO

Limitador
sobretensión
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PLANTA BAJA
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COCINA

CP9
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CALDARIUM
HALL SPA TERRAZA

C.G.M.P.
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C.G.M.P.
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I.DIF.IV
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I.DIF.II

CLIMATIZACIÓN

CP18
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TOMA DE TIERRA
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PLANTA CUBIERTAS

TOMA DE TIERRA

I.MAG

CP6
CUBIERTA
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CP5

I.MAG I.MAG

CUBIERTA
INSTALACIONES
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UTAE 2
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CP8 CP7CP12
GIMNASIO

AERÓBICOS
CP24

ASCENSOR

I.MAG

CP17
ALMACÉN

I.MAG

C.G.M.P.
PLANTA - 2

C.G.M.P.
PLANTA - 3

TOMA DE TIERRA

I.MAG

I.MAG

UTAE 3
VENTILACIÓN

I.MAG

UTAE 4
VENTILACIÓN

I.MAG

CP 4
ZONAS COMUNES

P - 2

I.MAG

FUERZA SECA

I.MAGI.MAG

ALUMBRADO 
EMERGENCIA 

I.DIF.II

ALUMBRADO 1

I.MAG

FUERZA SECA

I.MAG

25 A 20 A 20 A10 A 10 A 10 A 10 A

25 A 30mA 25 A 30mA 25 A 30mA

25 A

I.MAG. II
20 A

I.MAG. II
25 A

I.MAG. II
25 A

RED PÚBLICA DE ABASTECIMIENTO

PB (+ 0.00) PB (+ 0.00)

P -1 (- 5.00)

P -2 (- 10.00)

P -3 (- 13.00)

PC (+ 5.00)

P -1 (- 5.00)

P -2 (- 10.00)

P -3 (- 13.00)

PC (+ 5.00)

GRUPO DE PRESIÓN

DEPÓSITO DE DOBLE SERPENTÍN

CAPTADORES SOLARES

CALDERA

Retorno solar

Im
pulsión solar

Impulsión caldera

Retorno caldera

AFS

ACS

DEPÓSITO 12000 L
PARA ABASTECIMIENTO BIES

GRUPO DE PRESIÓN

ABASTECIMIENTO
BIES

PISCINA tipo atemperada

VASO
COMPENSACIÓN

15% V

Rebosadero

A Saneamiento

FILTRO

INTERCAMBIADOR
CALOR

Lavabo

ENFERMERÍA LAVANDERÍA

Lavabo

Lavadora
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Lavabo

VESTUARIO 1

D
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Lavabo

SALA
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Fuente para beber
DISTRIBUIDOR

ASEO 1

Lavabo

Inodoro

ASEO 2

Lavabo

Inodoro

ASEO 3

Lavabo

Inodoro

ASEO 4

Lavabo

Inodoro

BARRA RESTAURANTE

Fregadero

G
rifo

COCINA

Fregadero

Lavaplatos

PISCINA tipo sin atemperar

VASO
COMPENSACIÓN

15% V

Rebosadero

A Saneamiento

FILTRO

AFS DESDE
DISTRIBUCIÓN

Inodoro

VASO DE EXPANSIÓN

STAD

CONTROL

GRUPO DE BOMBEO

DEP. SOLAR

D1

T

AGUA DE RED

ACS A CONSUMO

1.500 Litros

80 LITROS

AEROTERMO

No Nc

R1

R2

S3

S1

S2

CALDERA

CONTROL

28 kw

STAD

GRUPO DE BOMBEO

DOBLE SERPENTÍN

CAPTADORES SOLARES

2000x2300x800 mm

ACOMETIDA DE
TELECOMUNICACIONES

ENLACE
EXTERIOR

5Ø63mm 5Ø63mm

RITI - P. -3

6Ø50mm

500x700x200 mm
RSP -2

500x700x200 mm
RSP -1

500x700x200 mm
RSP -B

1000x2000x500 mm
RITS
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RED SECUNDARIA
A PUNTOS DE CONSUMO
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UTAE CON RECUPERADOR DE CALOR EN P.C.
TIPO SOLER Y PALAU CADT-HE DI 45 PRO-REG

UTAE CON RECUPERADOR DE CALOR EN P.C.
TIPO SOLER Y PALAU CADT-HE DI 45 PRO-REG
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UTAE CON RECUPERADOR DE CALOR EN P - 3
TIPO SOLER Y PALAU CADT-HE DI 45 PRO-REG

UTAE CON RECUPERADOR DE CALOR EN P - 3
TIPO SOLER Y PALAU CADT-HE DI 45 PRO-REG
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(Tepidarium)
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(Frigidarium)
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(Caldarium)
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(Tratamientos)
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(Vestuario)
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M

FANCOIL
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VNA HETEROTOPÍA ENTRE LO LLENO Y VACÍO
CENTRO LVDICO -  DEPORTIVO EN GERENA
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· Los esquemas de las instalaciones ·

· XVII ·
Esquema unifilar, red eléctrica

Esquema de principio de la red de telecomunicaciones

Esquema de principio de la red de climatización

Esquema de principio de la producción de agua caliente

Esquema de principio de la red de agua caliente sanitaria y agua fría sanitaria
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