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ACUMULADOR CALDERA

  APARTAMENTOS Y ASEO P+2 Ø33/35
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ASEOS PLANTA 1ª  Ø26/28

CIRCUITO DE ABASTECIMIENTO DE LAS B.I.E.S

CIRCUITO DE ABASTECIMIENTO DE LAS BOMBAS DE CALOR

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE    Ø60/64
CIRCUITO DE ABASTECIMIENTO DE LOS
APARTAMENTOS Y LAS ZONAS COMUNES

POLIETILENO RETICULADO   DN120
L=24m
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VIVIENDAS EN PLANTA 1ª  Ø26/28

Cu Ø16/18

RESTAURANTE PB   Ø33/35

ASEO SALA MULTIFUNCIONAL   Ø33/35

  APARTAMENTOS Y ASEO  P+1 Ø33/35

Cu Ø20/22

ASEO COMÚN P+2 Ø20/22

ASEO COMÚN P+1Ø20/22
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leyenda

red de agua fría sanitaria
red de agua caliente sanitaria-ida

red de agua caliente sanitaria-retorno

acometida a la red general

contador general

montante

montante que queda en la planta

punto de consumo agua

llave de corte

llave antirretorno
válvula motorizada de tres vías

válvula de seguridad
desagüe sifónico
filtro
bomba de impulsión

depósito partidor

depóstio neumático
purgador de aire

vaso de expansión
llave de llenado de la red

sonda de temperatura

purgador automático
arqueta sifónica 63x63 cm

arqueta separadora de grasa 80x80cm

arqueta a pie de bajante 51x38cm

arqueta sumidero 51x38cm
arqueta de paso 51x38cm

red enterrada pdt 1,5%

red colgada pdte 2%

tubo drenante de polietileno

de alta densidad Ø 150 mm

sumidero sifónico
bajante residuales

bajante pluviales

bote sifónico Ø  110 mm
bajante Ø en mm

colector Ø  en mm

drenaje Ø en mm

planta baja saneamiento
escala 1/250

esquema de principios fontanería

planta primera
escala 1/250
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