
Planta Baja, Refrigeración Planta Primera, Segunda (enfriadora) y Tercera, Refrigeración
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Leyenda

Tuberia ida

Calefacción

Climatización

Ventilación

Tuberia retorno

Cassette 2 tubos

Cassette 4 tubos

Fan coils de techo

Enfriadora

Montante ida

Montante retorno

Refrigeración

Tuberia ida

Tuberia retorno

Cassette 4 tubos

Suelo radiante

Colector

Bomba de calor

Montante ida

Montante retorno

Conducto impulsión

Conducto retorno

Conducto vertical impulsión

Conducto vertical retorno

Rejilla impulsión

Rejilla retorno
Rejilla impulsión reguladora
de caudal
UTAE

Circuito 3 (fachada sur y este)

Habitación 4.0
Fan coil de techo Daikin FWS02AT

Habitación 5.0
Fan coil de techo Daikin FWS02AT

Habitación 5.1
Fan coil de techo Daikin FWS02AT

Habitación 5.2
Fan coil de techo Daikin FWS03AT

Habitación 2
2 Cassette Daikin FWL01DT

Habitación 3
Fan coil de techo Daikin FWS02AT
Administración

Fan coil de techo Daikin FWP02AT

Circuito 4 (UTAE)

UTAE  zona 1

UTAE  zona 2

UTAE  zona 3

Enfriadora
Daikin

EWAQ-G
100G-SS

Bomba de
calor 1 Carrier

61WG 070

Bomba de
calor 2 Carrier

61WG 045

Circuito 3 (fachada sur y este)

Habitación 4.0 (suelo radiante)
1 circuito Ø15 a 20cm

Habitación 5.0 (suelo radiante)
1 circuito Ø15 a 20cm

Habitación 5.1 (suelo radiante)
1 circuito Ø15 a 20cm

Habitación 5.2 (suelo radiante)
1 circuito Ø15 a 20cm

Habitación 2 (suelo radiante)
2 circuitos Ø15 a 20cm

Habitación 3 (suelo radiante)
1 circuito Ø15 a 20cm

Administración (suelo radiante)
1 circuito Ø15 a 20cm

Circuito 1 (fachada oeste)

Habitación 4.1 (suelo radiante)
1 circuito Ø15 a 20cm

Habitación 4.2
(suelo radiante)
1 circuito Ø15 a 20cm

Habitación 1 (suelo radiante)
2 circuitos Ø15 a 20cm

Restaurante (suelo radiante)
9 circuitos Ø22 a 20cm

Circuito 2 (volumen central)

Zonas comunes 4,5 y 6
4 Cassette Daikin FWL25DT

Zonas comunes 1,2 y 3
4 Cassette Daikin FWL02DT

Vestíbulo
4 Cassette Daikin FWL02DT

Circuito 4 (UTAE)

UTAE  zona 1

UTAE  zona 2

UTAE  zona 3

UTAE 1 vestíbulo,
zonas comunes
y administración

UTAE 3 restaurante

UTAE 2 habitaciones

Ø
22

Ø
22

Planta Cuarta, Quinta y Sexta (UTAE), Refrigeración

Planta Baja, Calefacción Planta Primera, Segunda (bomba de calor) y Tercera, Calefacción Planta Cuarta, Quinta y Sexta (UTAE), Calefacción

Planta Baja, Ventilación Planta Primera, Segunda y Tercera, Ventilación Planta Cuarta, Quinta y Sexta (UTAE), Ventilación

Circuito 1

Habitación 4.1
Fan coil de techo
Daikin FWS03AT

Habitación 4.2
Fan coil de techo
Daikin FWS03AT

Habitación 1
2 Cassette Daikin FWL01DT

Restaurante
5 Cassette Daikin FWG08AT

Circuito 2

Zonas comunes 4,5 y 6
4 Cassette Daikin FWL25DT

Zonas comunes 1,2 y 3
4 Cassette Daikin FWL02DT

Vestíbulo
4 Cassette Daikin FWL02DT
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