
Punto de luz

Punto de luz de pared

Interruptor

Conmutador

Interruptor doble

Toma corriente 16 A

Toma corriente 25 A

Arqueta de puesta a tierra

Cuadro parcial 1

Cuadro general

CPM  (CGP + Contador)

Red pública

Cableado

Alumbrado de emergencia

Toma multimedia

Cuadro parcial 1.1

Punto de luz con sensores

1 x Toma wifi

1 x Toma televisión

1 x Toma telefono

2 x toma de 16 A

1 x Toma USB

CT

Centro de transformación
Arqueta

Acometida

CGP + contador
(CPM) Derivación individual

Cuadro general

Grupo electrógeno

Cuadro de mando y protección Restaurante

Cuadro de mando y protección Administración

Cuadro de mando y protección Zonas Comunes

Cuadro de mando y protección Habitaciones

Cuadro de mando y protección Aseos

Cuadro de mando y protección Cafetería

Cuadro de mando y protección Restaurante

Cuadro de mando y protección Cocina

Cuadro de mando y protección Vestibulo

Cuadro de mando y protección Recepción

Cuadro de mando y protección Habitación tipo 1

Cuadro de mando y protección Habitación tipo 2

Cuadro de mando y protección Habitación tipo 3
Cuadro de mando y protección Zonas Comunes

Cuadro de mando y protección Lavandería

Cuadro de mando y protección Habitaciones Cuadro de mando y protección Habitación tipo 1

Cuadro de mando y protección Habitación tipo 2

Cuadro de mando y protección Habitación tipo 3
Cuadro de mando y protección Zonas Comunes

Cuadro de mando y protección Maquinaria de climatización

Cuadro de mando y protección Habitaciones Cuadro de mando y protección Habitación tipo 1

Cuadro de mando y protección Habitación tipo 2

Cuadro de mando y protección Habitación tipo 3
Cuadro de mando y protección Zonas Comunes

Cuadro de mando y protección Zonas de servicio

Cuadro de mando y protección Habitaciones Cuadro de mando y protección Habitación tipo 5.0

Cuadro de mando y protección Habitación tipo 5.1

Cuadro de mando y protección Habitación tipo 5.2
Cuadro de mando y protección Zonas Comunes

Cuadro de mando y protección Zonas de servicio Cuadro de mando y protección Habitación tipo 4.0

Cuadro de mando y protección Habitación tipo 4.1

Cuadro de mando y protección Habitación tipo 4.2

Cuadro de mando y protección Habitaciones Cuadro de mando y protección Habitación tipo 5.0

Cuadro de mando y protección Habitación tipo 5.1

Cuadro de mando y protección Habitación tipo 5.2
Cuadro de mando y protección Zonas Comunes

Cuadro de mando y protección Vestuarios Cuadro de mando y protección Habitación tipo 4.0

Cuadro de mando y protección Habitación tipo 4.1

Cuadro de mando y protección Habitación tipo 4.2

Cuadro de mando y protección Habitaciones Cuadro de mando y protección Habitación tipo 5.0

Cuadro de mando y protección Habitación tipo 5.1

Cuadro de mando y protección Habitación tipo 5.2
Cuadro de mando y protección Zonas Comunes

Cuadro de mando y protección UTAE Cuadro de mando y protección Habitación tipo 4.0

Cuadro de mando y protección Habitación tipo 4.1

Cuadro de mando y protección Habitación tipo 4.2

Planta Baja

Alumbrado de emergencia

Bocas de incendio equipadas

Leyenda  Electricidad

Planta 1

Planta 2

Planta 3

Planta 4

Planta 5

Planta 6

Planta Baja, Electricidad Planta Primera, Segunda y Tercera, Electricidad Planta Cuarta (Grupo electrógeno), Quinta y Sexta, Electricidad

Planta Baja, Iluminación Planta Primera, Segunda y Tercera, Iluminación Planta Cuarta, Quinta y Sexta, Iluminación

Punto de luz de pared con sensores

Grupo electrogeno
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